
































zasuwa DN100, pik. +0,5

W1

HP1

HP2

kolano PE110, 45st., pik. +3,5

kolano PE110, 45st., pik. +9,0

kolano PE110, 60st., pik. +60,0

trójnik DN100/80 z HP80, pik. +17,5

trójnik DN100/80 z HP80, pik. +114,0

zakres opracowania

LEGENDA

proj. sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 DN110x6,6

proj. węzeł wodociągowy z zasuwą odcinającą DN100W1

proj. rura ochronna dwudzielna PS-110 L=2 m

HP1, HP2 proj. hydrant nadziemny przeciwpożarowy DN80

proj. blok oporowy B-20 /wg rys. 7/

kolano PE110, 30st., pik. +106,0

trójnik DN250/100, pik +0,0
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proj. przyłącze wod. do dz. 3/25, pik. +61,0

proj. przyłącze wod. do dz. 3/24, pik. +76,5

proj. przyłącze wod. do dz. 3/23, pik. +97,0

proj. przyłącze wod. do dz. 3/22, pik. +113,0
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